PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /133/4797010; fax. /33/4797173; e-mail.psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/23/2018 Cieszyn, 06.03.2018 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Przepompownia Jelenica, ul. A. Brody, 43-450 Ustron
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 14.02.2018 r.

sprawozdania z badan nr: 192 z dnia 17.02.2018 r.

rodzaj probki: prébka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchmiowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej, w zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wista-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie ]akosc1 prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnmia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie takich
parametréw, jak: barwa, smak, zapach oraz ogdlna liczba mikroorganizmdéw w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sig przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.
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Sporzadzit: Paulina Strzadal; Jf
Sprawdzil: Teresa Gaweda %



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
} tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.goy.pI
ONS-HKi1S-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 1,

Orzeczenie
dotyczace prébki wody:

migjsce poboru: Hydrant, ul. Mys$liwska, 43-450 Ustron
wodociag publiczny: Wista Czarne

data poboru prébki wody: 29.08.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 1063 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzgea z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po modernizacji sieci
wodociagowe] w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametréw 1.
Enterokoki kalowe, ogélna liczba mikroorganizmow w 36°C po 48h, ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardosc,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badane] probce wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie takich
parametréw, jak: barwa, zapach, smak oraz ogo6lna liczba mikroorganizmnéw w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ prrydatnosd wody do spolycia prrez ludzi,
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
] tel. /33/4797010; fax. [33/4797173; e-mail.psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 1.

Orzeczenie
dotyczgce probki wody:

migjsce poboru: Pizzeria, ul. Traugutta, 43-450 Ustrof
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 29.08.2017 r.

sprawozdania z badaf nr: 1069 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznacronej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po modernizacji sieci
wodociggowe] w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrow tj.:
Enterokoki katowe, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardosc,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisha, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenic Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 1., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: barwa, zapach, smak oraz ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h.

W badanym zakresie prébka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sig prrydatnosé wody do spoiycia przez ludzi,

Sporzadzit: Paulina Strzad:ﬂa‘# :
Sprawdzil: Teresa Gaweda H



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

micjsce poboru: Hydrant, ul. P. Tadeusza, 43-450 Ustron
wodocigg publiczny: Wista Czarne

data poboru probki wody: 29.08.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 1064 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzgca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsighiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po modemizacji sieci
wodociagowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametréw t.:
Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardosc,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorinm Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametréw, jak: barwa, zapach, smak oraz ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosc wody do spoZycia przez ludzi.

Sporzadzit: Paulina Strzgdata Ai’
Sprawdzit: Teresa Gaweda h



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiS-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Hydrant, ul. Lipowska, 43-450 Ustron
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru prébki wody: 29.08.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 1065 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przezmaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po modernizacji sieci
wodociggowe] w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrow tj.:
Enterokoki kalowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardosc,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi
(Dz. U. 2015 1., poz. 1989).

W Dbadanej probce wody nie stwierdzono nicprawidlowych zmian w zakresie takich
parametréw, jak: barwa, zapach, smak oraz ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sig preydatnosé wody do spozycia prrez ludzi.
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Sperzadzit: Paulina Strzadata 3! .
Sprawdzil: Teresa Gawegda h



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
i tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

migjsce poboru: Apteka DOZ, ul. Skoczowska, 43-450 Ustron
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 29.08.2017 r.

sprawozdania z badah nr: 1066 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu  wody, pobrana przez
przedsigbiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po modernizacji sieci
wodociggowej w-zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrdw tj.:
Enterokoki kalowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, ogdlna liczba
mikroorganizmoéw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardos¢,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probee wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametréw, jak: barwa, zapach, smak oraz ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiclogiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajgce wymagan: brak.

Siwierdza sie przydatnosé wody do spoiycia przeg ludzi.

Sporzadzil: Pantina Sﬂzqda]agi H
Sprawdzit: Teresa Gawegda H



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
~ w Cieszynie ’
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
) ’;el. 133/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKi15-4567/1/53/2017 Cieszyn, 11.10.2017 r.

Orzeczenie
dotyczgce probki wody:

miejsce poboru: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Narcyz”,
ul. Zdrojowa 9, 43-450 Ustron

wodociag publiczny: Wista Czarne

data poboru probki wody: 29.08.2017 r.,

sprawozdania z badan nr: 1068 z dnia 01.09.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsigbiorce wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej po modernizacji sieci
wodociggowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrow tj.:
Enterokoki katowe, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h, ogolna liczba
mikroorganizmoéw w 22°C po 72h, zelazo, azotyny, azotany, mangan, twardosé,
chlorki.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przezmaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. 1. 2015 1., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: barwa, zapach, smak oraz ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.
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Sporzadzit: Paulina Stezadata 3‘? .
Sprawdzit: Teresa Gaweda L\/



